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ΣΕΨΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΨΕΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΤΜΒΑΗ  (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 

Θ παροφςα Μελζτθ αφορά προμικεια για τθν δθμιουργία ενόσ ςφγχρονου χϊρου άκλθςθσ ςτο Δ.Δ. 
Οινοφφτων  του Διμου Σανάγρασ.  

κοπόσ τθσ μελζτθσ είναι θ προμικεια και τοποκζτθςθ νζου εξοπλιςμοφ, με τίτλο «Προμικεια κόλου για το 
γιπεδο Μπάςκετ/Βόλεχ Οινοφφτων» θ οποία αφορά τθν Προμικεια & τοποκζτθςθ αεροχποςτθριηόμενου 
(φουςκωτοφ) κόλου διαςτάςεων 32m x 28m x 12m και εξοπλιςμοφ για δθμιουργία κλειςτοφ γθπζδου μπάςκετ 
ςτο Δ.Δ. Οινοφφτων για τθν δθμιουργία ςφγχρονθσ ακλθτικισ εγκατάςταςθσ. 

Με τθν τοποκζτθςθ του νζου αεροχποςτθριηόμενου (φουςκωτοφ) κόλου ο Διμοσ αποκτά ζναν οργανωμζνο 
και ςφγχρονο ακλθτικό χϊρο που ανταποκρίνεται ςτισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ από τθν Γ.Γ. Ακλθτιςμοφ . 

Ενδεικτικά, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ περιλαμβάνεται θ προμικεια των κάτωκι, τα οποία κα καλφψουν και τισ 
αντίςτοιχεσ ανάγκεσ του Διμου: 

-Προμικεια και τοποκζτθςθ   αεροχποςτθριηόμενου (φουςκωτοφ) κόλου με όλα τα απαιτοφμενα βοθκθτικά 
μθχανικά και θλεκτρικά μζςα υποςτιριξθσ,  υλικών φωτιςμοφ, ακλθτικοφ δαπζδου, μεταλλικών κερκίδων 
χωρθτικότθτασ εκατόν είκοςι (120) κζςεων και δφο (2) κυλιόμενων, πτυςςόμενων μπαςκετών δαπζδου  για 
τθν δθμιουργία κλειςτοφ γθπζδου.  

-Προμικεια και τοποκζτθςθ δφο (2) προκαταςκευαςμζνων οικίςκων (αποδυτιρια ακλθτών), διαςτάςεων 
3,15m x 10,15m x 2,30m κακαροφ εςωτερικοφ χώρου ςυνολικοφ εμβαδοφ περίπου 32m2 ζκαςτοσ. 

Ο υπό προμικεια εξοπλιςμόσ, κα είναι καινοφργιοσ, και κα παραδοκεί πλιρωσ τοποκετθμζνοσ και ζτοιμοσ για 
λειτουργία. 

Με το ζργο πρόκειται να ειςαχκοφν καινοτόμα είδθ εξοπλιςμοφ που ευνοοφν τθν ποιοτικι και αιςκθτικι 
αναβάκμιςθ των ακλθτικϊν υποδομϊν.  

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΕ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΜΒΑΗ  

φμφωνα με τον Κανονιςμό 213/2008 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, περί κοινοφ λεξιλογίου για τισ δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ (CPV), ο προμθκευόμενοσ εξοπλιςμόσ τθσ παροφςασ Δθμόςιασ φμβαςθσ κατατάςςεται ςτουσ 
κατωτζρω βαςικοφσ κωδικοφσ αρικμοφσ του κοινοφ λεξιλογίου για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και φζρει τουσ 
κάτωκι επιμζρουσ κωδικοφσ : 

CPV: 45217000-1 Καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ για φουςκωτά κτίρια 

CPV: 44211000 -2    Προκαταςκευαςμζνα κτίρια 

CPV: 34946240-4 Κακίςματα και υλικό ςτερζωςθσ κακιςμάτων  

CPV: 37415000-0 Ακλθτικόσ εξοπλιςμόσ 

 

χθματάρι - Ιοφλιοσ 2023 

Θ υντάξαςα 

 

 

Δζςποινα Καραμουηά 

Αρχιτζκτων Μθχανικόσ 

 Ελζγχκθκε & Θεωρικθκε 

Ο Δ/ντθσ ΣΤ  

 

Δθμιτρθσ Γκίκασ 

Σοπογράφοσ Μθχανικόσ ΣΕ 
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ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ 

Θ αποτφπωςθ των αναγκϊν για τθν δθμιουργία κλειςτοφ γθπζδου όπωσ αυτζσ διαπιςτϊκθκαν αναφζρονται 
ςτον παρακάτω πίνακα.  

Όλεσ οι επεμβάςεισ και προμικειεσ εξοπλιςμοφ ζχουν ςκοπό τθν δθμιουργία ςφγχρονου κλειςτοφ γθπζδου για 
τθν αςφαλι άςκθςθ των χρθςτϊν. 

Όλα τα υπό προμικεια είδθ εξυπθρετοφν τισ διαπιςτωμζνεσ ανάγκεσ και εντάςςονται ςτισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ 
για χρθματοδότθςθ από ιδίουσ πόρουσ του Διμου Σανάγρασ.  

Προμικεια & τοποκζτθςθ αεροχποςτθριηόμενου (φουςκωτοφ) κόλου διαςτάςεων 32m x 28m x 
12m και εξοπλιςμοφ για δθμιουργία κλειςτοφ γθπζδου μπάςκετ ςτο Δ.Δ. Οινοφφτων  

ΕΙΔΘ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΣΡ 

ΠΟΟΣΘΣΑ 

Προμικεια και τοποκζτθςθ   αεροχποςτθριηόμενου (φουςκωτοφ) κόλου 
με όλα τα απαιτοφμενα βοθκθτικά μθχανικά και θλεκτρικά μζςα 
υποςτιριξθσ,  υλικϊν φωτιςμοφ, ακλθτικοφ δαπζδου,  μεταλλικϊν 
κερκίδων, κυλιόμενων, πτυςςόμενων μπαςκετϊν δαπζδου,  για τθν 
δθμιουργία κλειςτοφ γθπζδου τμχ 1 

Προμικεια και τοποκζτθςθ δφο (2) προκαταςκευαςμζνων οικίςκων 
(αποδυτιρια ακλθτϊν), διαςτάςεων 3,15m x 10,15m x 2,30m  τμχ. 2 

χθματάρι - Ιοφλιοσ 2023 

Θ υντάξαςα 

 

 

Δζςποινα Καραμουηά 

Αρχιτζκτων Μθχανικόσ 

 Ελζγχκθκε & Θεωρικθκε 

Ο Δ/ντθσ ΣΤ  

 

Δθμιτρθσ Γκίκασ 

Σοπογράφοσ Μθχανικόσ ΣΕ 
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ΣΙΣΛΟ: «Προμικεια κόλου για το γιπεδο 

Μπάςκετ/Βόλεχ Οινοφφτων» 

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ 24/2023 

ΠΡΟΤΠ.: 635.128,00.€ 

ΣΕΨΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΧΕ 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΨΕΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΤΜΒΑΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 

Ο αεροχποςτθριηόμενοσ (φουςκωτόσ) κόλοσ, είναι ζνα ςφςτθμα ςκεπαςτοφ ςτεγάςτρου που αποτελείται από 
ειδικό φφαςμα (μεμβράνθ) επικάλυψθσ το οποίο αγκυρϊνεται με εξιδεικευμζνο τρόπο  ςε τοιχίο οπλιςμζνου 
ςκυροδζματοσ. Με μθχανιςμό παροχισ αζρα δθμιουργείται υψθλότερθ πίεςθ ςτο εςωτερικό του και ζτςι 
επιτυγχάνεται θ ςτιριξθ του όλου ςυςτιματοσ (αυτοφερόμενοσ), χωρίσ να απαιτείται θ καταςκευι 
υποςτθρικτικοφ μεταλλικοφ ι άλλου ςκελετοφ.  

 

2. ΣΕΨΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΧΕ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΤΛΙΚΩΝ 

 

Άρκρο 1ο Προμικεια και τοποκζτθςθ αεροχποςτθριηόμενου (φουςκωτοφ) κόλου με όλα τα απαιτοφμενα 
βοθκθτικά μθχανικά και θλεκτρικά μζςα υποςτιριξθσ, υλικϊν φωτιςμοφ, ακλθτικοφ δαπζδου, μεταλλικϊν 
κερκίδων,  κυλιόμενων, πτυςςόμενων μπαςκετϊν δαπζδου ,  για τθν δθμιουργία κλειςτοφ γθπζδου  

Γενικά Σεχνικά Χαρακτθριςτικά Θόλου τθσ παροφςθσ μελζτθσ.  

• Υφαςμα (μεμβράνθ) επικάλυψθσ 
• φςτθμα αγκφρωςθσ και ςτερζωςθσ 
• φςτθμα αεριςμοφ, κζρμανςθσ και ψφξθσ  
• Εφεδρικό ςφςτθμα αεριςμοφ ςε περίπτωςθ ανάγκθσ 
• Θφρα ειςόδου/ εξόδου όδευςθσ και ΑΜΕΑ 
• φςτθμα εςωτερικοφ φωτιςμοφ  
• φςτθμα πυρόςβεςθσ 
• Ακλθτικό δάπεδο (αγωνιςτικό παρκζ) 
• Μεταλλικζσ κερκίδεσ 
• Ακλθτικόσ εξοπλιςμόσ (δφο (2) κυλιόμενεσ, πτυςςόμενεσ μπαςκζτεσ δαπζδου) 
 
1.1 Υφαςμα (μεμβράνθ) επικάλυψθσ 
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Θα αποτελείτε από ςφςτθμα  διπλισ μεμβράνθσ (εξωτερικι  και εςωτερικι), με θμιδιαφανζσ τμιμα ςτθν 
οροφι. Οι δφο μεμβράνεσ ςυνδζονται αφινοντασ ζνα χϊρο για αζρα μεταξφ τουσ (κφλακεσ αζρα) 20-25cm, 
επιτυγχάνοντασ τθ κερμομονωτικι επάρκεια τθσ καταςκευισ.  

Θ διπλι μεμβράνθ επί ποινι αποκλειςμοφ κα ζχει ςυντελεςτι κερμοπερατότθτασ U 1,35 (± 0,05) % W/m2k με 
ελάχιςτθ τιμι 1,33 W/m2k, ςφμφωνα με το  ISO 9869-1:2014. 

Θ εξωτερικι μεμβράνθ κα είναι το κφριο ςφςτθμα ςτιριξθσ του κόλου αζρα.  

Όλεσ οι ςυγκολλιςεισ κφριασ ζδραςθσ πρζπει να εκτελοφνται με τθν τεχνολογία τθσ ςυγκόλλθςθσ υψθλισ 
ςυχνότθτασ και το ελάχιςτο πάχοσ των ςυγκολλιςεων είναι 6 cm.  

Θα φζρει θμιδιαφανι μεμβράνθ ςτθν οροφι με δυνατότθτα περατότθτασ υψθλοφ φυςικοφ φωτιςμοφ.  

Δεν πρζπει να υπάρχουν εμπόδια ςτθν κφρια μεμβράνθ ι ςε άλλα δομικά ςτοιχεία δομισ (καλϊδια χάλυβα, 
μεταλλικά ςφρματα - ςυρματόςκοινα κλπ). 

1.1.Α) Σεχνικά Ψαρακτθριςτικά ςυςτιματοσ διπλισ μεμβράνθσ με προθγμζνθ ανακλαςτικι μόνωςθ Low-E: 

1.1.1  Εξωτερικό ςτρϊμα μεμβράνθσ,  

Σο βάροσ τθσ εξωτερικισ μεμβράνθσ  κα ανζρχεται ςε 900  gr/m2 ( ± 3 %). 

• Εξωτερικι μεμβράνθ επικαλυμμζνθ με λάκα PVDF, αυτοκακαριηόμενθ, αντοχι ςε μικροβιακά και 
μυκθτίαςθ, αντοχι ςτθν υπεριϊδθ ακτινοβολία, απόδοςθ βαρζωσ φορτίου.  
• Εφαρμογι ςυςκότιςθσ/αδιαφανισ - αποτρζπει τθν θλιακι ακτινοβολία. 
• Εξωτερικι μεμβράνθ ταξινομθμζνθ για αντοχι ςτθ φωτιά ελάχιςτθ B-s2,d0 (EN 13501-1)  
• Αντοχι ςε κερμοκραςίεσ πρζπει να είναι από τουλάχιςτον -30°C  ζωσ +70°C .  
• Θ ελάχιςτθ αντοχι ςτθν κραφςθ του εξωτερικοφ υφάςματοσ κατακόρυφθ να είναι 4200 N/5cm (± 3 %)  
και οριηόντια 4000 N/5cm (± 3 %).  
• Θ εξωτερικι μεμβράνθ είναι θ κφρια φζρουςα μεμβράνθ.  

1.1.2 Εςωτερικό ςτρϊμα μεμβράνθσ: 

• Βάροσ τθσ εςωτερικισ μεμβράνθσ  κα ανζρχεται ςε 650 gr/m2 (± 3 %),  χρϊματοσ άςπρου  
• υμπεριφορά (αντοχι)  ςτθν φωτιά (b-s1-d0 (EN 13501-1).  
• Θ ελάχιςτθ αντοχι ςτθν κραφςθ του εςωτερικοφ υφάςματοσ να είναι κατακόρυφθ 3000 N/5cm (± 3 %)  
και οριηόντια 2800 N/5cm (± 3 %).  
• Λάκα χαμθλισ εκπομπισ. Λόγοσ εκπομπισ ελάχιςτο  0,22.  

 

φςτθμα διπλισ μεμβράνθσ- ελαφρϊσ διαφανζσ τμιμα οροφισ περίπου 150m2  (θμιδιαφανι μεμβράνθ ςτθν 
οροφι) 

1.1.3 Εξωτερικό ςτρϊμα μεμβράνθσ  

• Σο βάροσ τθσ εξωτερικισ μεμβράνθσ  κα ανζρχεται ςε 650 - 900 g/m2 (± 3 %).  
• Εξωτερικι μεμβράνθ επικαλυμμζνθ με λάκα PVDF, αυτοκακαριηόμενθ, αντοχι ςε μικροβιακά και 
μυκθτίαςθ, αντοχι ςτθν υπεριϊδθ ακτινοβολία– λευκό-ανοιχτό διάφανο. 
• Εξωτερικι μεμβράνθ ταξινομθμζνθ για αντοχι ςτθ φωτιά ελάχιςτθ B-s2-d0 (EN 13501-1).  
• Αντοχι ςε κερμοκραςίεσ πρζπει να είναι από τουλάχιςτον -30°C  ζωσ +70°C .  
• Θ ελάχιςτθ αντοχι ςε εφελκυςμό του εξωτερικοφ υφάςματοσ να είναι, κατακόρυφθ 4200 N/5cm (± 3 
%) και οριηόντια 4000 N/5cm (± 3 %) - Θ εξωτερικι μεμβράνθ είναι θ κφρια φζρουςα μεμβράνθ.  
 

1.1.4 Εςωτερικό ςτρϊμα θμιδιαφανοφσ μεμβράνθσ  
• Σο βάροσ τθσ εςωτερικισ μεμβράνθσ  κα ανζρχεται ςε 650 g/m2 (± 3 %).  
• Θμιδιαφανζσ με υψθλό φωτιςμό.  
• υμπεριφορά (αντοχι)  ςτθν φωτιά B-s1-d0 (EN 13501-1).  
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• Θ ελάχιςτθ αντοχι εφελκυςμοφ τθσ εςωτερικισ μεμβράνθσ να είναι, κατακόρυφθ 3000 N/5 cm  (± 3 %)  
και οριηόντια 2800 N/5 cm(±3%),  (EN ISO 1421/1 1998), DIN 53354.   
• Λάκα χαμθλισ εκπομπισ. Λόγοσ εκπομπισ ελάχιςτο ε 0,22.  

 

Κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ για τθν αντιπροςωπευτικι αντιπαραβολι των ηθτοφμενων τεχνικϊν και 
ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν του εξοπλιςμοφ τθσ μελζτθσ κα προςκομίηονται επί ποινι αποκλειςμοφ ςτον 
θλεκτρονικό υποφάκελο τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ : 
α) Για τθν εξωτερικι και εςωτερικι μεμβράνθ (αδιαφανι ) αποτελζςματα δοκιμϊν από ανεξάρτθτα 
πιςτοποιθμζνα εργαςτιρια ι Δθμόςια Πανεπιςτθμιακά Ιδρφματα ι ιςοδφναμα που κα επαλθκεφουν τα 
χαρακτθριςτικά του προςφερόμενου είδουσ. 
β) Για τθν εξωτερικι και εςωτερικι μεμβράνθ (θμιδιαφανι) επίςθμα τεχνικά φυλλάδια  (prospectus) ι διλωςθ 
του καταςκευαςτι που κα επαλθκεφουν τα χαρακτθριςτικά του προςφερόμενου είδουσ . 

 

1.2 Σεχνικζσ προδιαγραφζσ για το ςφςτθμα αγκφρωςθσ,  1 τεμάχιο:  

Σο ςφςτθμα αγκφρωςθσ να αποτελείται από προκαταςκευαςμζνο προφίλ ςχιματοσ L, το οποίο να ςτερεϊνεται 
ςτο περιμετρικό τοιχίο από ςκυρόδεμα με μθχανικά αγκφρια. Για το  μζγεκοσ των προφίλ L και τθν ςτερζωςθ 
πρζπει να εγκρίνονται με ςτατικοφσ υπολογιςμοφσ, ξεχωριςτά για μθχανικι άγκυρα και ξεχωριςτά για προφίλ 
L. 

• Ποιότθτα χάλυβα S275 και γαλβανιςμζνο εν κερμϊ.  
• Ελάχιςτεσ διαςτάςεισ προφίλ L 80x80x8 mm.  
• Ελάχιςτεσ μθχανικζσ αγκυρϊςεισ M16 με μικοσ 170 mm   
• Μονό ςφςτθμα αγκφρωςθσ (θ εςωτερικι και θ εξωτερικι μεμβράνθ να ςτερεϊνεται ςτο περιμετρικό 
τοιχίο ςε μία γραμμι αγκφρωςθσ.  

Η αγκφρωςθ τθσ φουςκωτισ καταςκευισ κα γίνει ςε περιμετρικό τοιχίο οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ  με 
προδιαγραφζσ που προκφπτουν από τθν ςτατικι μελζτθ και τα ςχζδια που υποχρεωτικά κα προςκομίςει ο 
ανάδοχοσ με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

 

1.3 Σεχνικζσ προδιαγραφζσ περιςτρεφόμενθσ πόρτασ ειςόδου/εξόδου 1 τεμ:  

Θ περιςτρεφόμενθ πόρτα να παρζχει μόνιμθ πρόςβαςθ ςτο εςωτερικό με ελάχιςτθ απϊλεια πίεςθσ. Για 
καλφτερθ ορατότθτα και αςφαλζςτερθ χριςθ τθσ πόρτασ τα τηάμια να είναι τοποκετθμζνα ςτο πάνω  και κάτω 
μιςό κάκε πτερυγίου με ςκλθρυμζνο γυαλί.  

• Ελάχιςτθ διάςταςθ περιςτρεφόμενθσ πόρτασ 180x220 cm.  
• Εν κερμϊ γαλβανιςμζνο χάλυβα.  
• Ζγχρωμθ επίςτρωςθ δφο ςτρϊςεων. 
• Φτερά από πολυανκρακικό ςφςτθμα υαλοπινάκων.  
• Εξωτερικι καταςκευι με μεταλλικά χαλφβδινα φφλλα και προφίλ. 

 

1.3.1 Σεχνικι προδιαγραφι για ζξοδο κινδφνου ( ζκτακτθσ ανάγκθσ)  1 τεμ.:  

Θ ζξοδοσ ζκτακτθσ ανάγκθσ να επιτρζπει τθ γριγορθ εκκζνωςθ ςε περίπτωςθ κινδφνου και να μπορεί επίςθσ 
να χρθςιμοποιθκεί ωσ εναλλακτικό ςθμείο πρόςβαςθσ για λόγουσ ςυντιρθςθσ. Θ ζξοδοσ διακζτει μια πόρτα 
κλειδαριάσ τριϊν ςθμείων, μονισ πτζρυγασ και ανοίγει προσ τα ζξω.  

• Ελάχιςτεσ διαςτάςεισ 145x220 cm. 
• Πόρτα κλειδαριάσ μονισ πτζρυγασ, καταςκευαςμζνθ από εν κερμϊ γαλβανιςμζνο χάλυβα.  
• Ζγχρωμθ επίςτρωςθ δφο ςτρϊςεων. 
• Διάμετροσ παρακφρου επικεϊρθςθσ ςκλθρυμζνου κερμοπανιοφ τουλάχιςτον 25 cm. 
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• Ενςωματωμζνο ςφςτθμα αποςβεςτιρα πίεςθσ.  
• φςτθμα κλειδϊματοσ 3 ςθμείων.  

 

1.3.2 Σεχνικι προδιαγραφι για  πρόςκετθ  ζξοδο κινδφνου, ΑΜΕΑ και μικρισ παράδοςθσ  110x220x200 (1 
τεμ):  

Αυτι θ είςοδοσ είναι κατάλλθλθ ωσ είςοδοσ για άτομα με αναπθρία και  χρθςιμοποιείται ωσ πρόςβαςθ για 
μικρζσ παραδόςεισ. Θ δομι είναι να εξοπλιςμζνθ με μια πόρτα μονισ πτζρυγασ με μθχανιςμό που εξαςφαλίηει 
εξιςορρόπθςθ τθσ πίεςθσ. Θ δομι είναι να καταςκευαςμζνθ από μεταλλικζσ τομζσ με επίςτρωςθ 
ψευδαργφρου εν κερμϊ. Θ πόρτα είναι επικαλυμμζνθ με τρεισ ςτρϊςεισ προςτατευτικισ εποξειδικισ 
επίςτρωςθσ. Για καλφτερθ ορατότθτα και αςφαλζςτερθ χριςθ τθσ πόρτασ, ςτο επάνω και κάτω μιςό τθσ 
πόρτασ τοποκετοφνται κρφςταλλα πάχουσ 6 mm. 

• Καταςκευι από προφίλ χάλυβα, γαλβανιςμζνθ εν κερμϊ.  
• 2 πόρτεσ ειςόδου που λειτουργοφν ςαν κλειδαριά αζρα.  
• Ελάχιςτεσ διαςτάςεισ 110x220 cm. 
• Ζγχρωμθ επίςτρωςθ δφο ςτρϊςεων.  
• Παράκυρο επικεϊρθςθσ από ςκλθρυμζνο κερμοπανί (THERMOPAN). 

 

1.4 Προμικεια υλικϊν φωτιςμοφ  

• φςτθμα ζμμεςου φωτιςμοφ που ςυνδζεται απευκείασ ςτθ μεμβράνθ.  
• Σο ςφςτθμα φωτιςμοφ δεν πρζπει να ςτθρίηεται ςε κολϊνεσ ι παρόμοια ςτοιχεία από το ζδαφοσ.  
• Όλα τα θλεκτρικά καλϊδια ςφνδεςθσ πρζπει να εγκαταςτακοφν ςτθν οροφι τθσ μεμβράνθσ. 

 

Σεχνικζσ προδιαγραφζσ για ςφςτθμα φωτιςμοφ LED-λφςθ άμεςου φωτόσ (1 κιτ): 

Σο φωτιςτικό ςϊμα κα είναι τεχνολογίασ LED εςωτερικοφ χϊρου.  

ϊμα φωτιςτικοφ 

Σο ςϊμα του φωτιςτικοφ κα είναι καταςκευαςμζνο από αλουμίνιο ι κράμα αλουμινίου, θλεκτροςτατικά 
βαμμζνο με ποφδρα χαμθλισ περιεκτικότθτασ ςε χαλκό, με βαφι ςφμφωνα με τθν οδθγία 2011/65/EU (RoHS - 
για τον περιοριςμό τθσ χριςθσ οριςμζνων επικίνδυνων ουςιϊν ςε θλεκτρικό και θλεκτρονικό εξοπλιςμό). 

Ο βακμόσ ςτεγανότθτασ ζναντι ειςχϊρθςθσ νεροφ και ςκόνθσ κα είναι τουλάχιςτον IP66. 

Ο δείκτθσ μθχανικισ αντοχισ ςε κροφςεισ (βανδαλιςτικι αντοχι) κα είναι τουλάχιςτον ΙΚ08.  

Σο φωτιςτικό κα πρζπει να διαςφαλίηει τθ κερμικι διαςπορά, με τρόπο ϊςτε να αποτρζπεται θ υπζρβαςθ τθσ 
κερμοκραςίασ ςτα κρίςιμα εξαρτιματα και υλικά. Θ ονομαςτικι κερμοκραςία λειτουργίασ εξωτερικοφ 
περιβάλλοντοσ κα είναι από -40°C ζωσ +50°C. 

Σο φωτιςτικό κα διακζτει ελαςτικζσ φλάντηεσ ςτεγανοποίθςθσ, για προςταςία ζναντι ειςχϊρθςθσ νεροφ και 
ςκόνθσ, καταςκευαςμζνεσ από υλικά που διατθροφν τα χαρακτθριςτικά τουσ ςτο χρόνο και αντζχουν κερμικι ι 
μθχανικι καταπόνθςθ. Ελαςτικζσ φλάντηεσ ςτεγανοποίθςθσ που παρουςιάηουν ςθμεία αςυνζχειασ και 
μποροφν να κζςουν ςε κίνδυνο τθ ςτεγανότθτα του φωτιςτικοφ με τθν πάροδο του χρόνου δεν επιτρζπονται.   

Οι διαςτάςεισ του φωτιςτικοφ κα είναι περίπου (MxΠxY): 470x460x160mm ενϊ το βάροσ του δεν κα ξεπερνάει 
τα 7kg (χωρίσ φλάντηεσ ςτερζωςθσ).  

Θ πρόςβαςθ ςτο εςωτερικό του φωτιςτικοφ κα γίνεται με χριςθ κοινϊν εργαλείων. 

Σο φωτιςτικό πρζπει να ςχεδιάηεται και να παράγεται ςφμφωνα με τα πρότυπα EN 60598-1 και EN 60598-2-1. 
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Φινίριςμα 

Σο ςϊμα του φωτιςτικοφ πρζπει να προετοιμαςτεί κατάλλθλα, ϊςτε να διαςφαλίηεται καλι προςκόλλθςθ τθσ 
βαφισ και πρζπει να βάφεται χρθςιμοποιϊντασ ςυςτιματα βαφισ κατάλλθλα να εγγυθκοφν τθν ανκεκτικότθτα 
τθσ τελικισ επιφάνειασ ςτθ διάβρωςθ. Πρζπει να παρζχεται ζκκεςθ δοκιμισ διάβρωςθσ κατά ISO 9227 (Δοκιμι 
διάβρωςθσ με ψεκαςμό αλατιοφ για τουλάχιςτον 1500 ϊρεσ). 

φςτθμα τιριξθσ / Σοποκζτθςθ 

Σο φωτιςτικό κα περιλαμβάνει μθχανιςμό ςτιριξθσ από ανοξείδωτο ατςάλι με δυνατότθτα ςτερζωςθσ 
απευκείασ ςε οροφι ι αναρτϊμενο ςε αλυςίδα ι ςυρματόςκοινο.  Όλεσ οι βίδεσ και οι ςφικτιρεσ που 
χρθςιμοποιοφνται πρζπει να είναι από ανοξείδωτο ατςάλι.  

Σο φωτιςτικό πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο με οδθγίεσ ςτιριξθσ και ςυντιρθςθσ, ςτισ οποίεσ πρζπει να 
επιςθμαίνονται οι λειτουργίεσ και οι διαδικαςίεσ για τισ μεκόδουσ χειριςμοφ και λειτουργίασ και τα εργαλεία 
που κα χρειαςτοφν.  

Οπτικι μονάδα 

Θ οπτικι μονάδα φζρει ςυμμετρικό κάτοπτρο και κα αποτελείται από ςτοιχεία LED και κα περιλαμβάνει 
ςφςτθμα ανακλαςτιρων καταςκευαςμζνων από αλουμίνιο υψθλισ κακαρότθτασ με χαμθλι περιεκτικότθτα ςε 
χαλκό. Σα LED δεν κα φζρουν δικό τουσ πλαςτικό φακό, για τθν αποφυγι του κιτρινίςματοσ και των ςυνεπειϊν 
του. 

Σο εξωτερικό υλικό προςταςίασ τθσ οπτικισ μονάδασ κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο από ψθμζνο γυαλί 
αςφαλείασ πάχουσ 4mm κατ’ ελάχιςτο. Δεν επιτρζπεται θ χριςθ πλαςτικϊν υλικϊν για ακάλυπτουσ φακοφσ.  

Σο φωτιςτικό κα είναι εφοδιαςμζνοσ µε φίλτρο ανταλλαγισ του εςωτερικοφ αζρα ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 
ςτεγανότθτα του και θ αποφυγι δθμιουργίασ υδρατμϊν ςτο εςωτερικό τθσ οπτικισ μονάδασ.  

Θ οπτικι μονάδα είναι αποςπϊμενθ και μπορεί να αντικαταςτακεί εφκολα ςτο ςθμείο τθσ εγκατάςταςθσ με τθ 
χριςθ ςυνθκιςμζνων εργαλείων.  

Σο φωτιςτικό ςϊμα κα πρζπει να είναι ταξινομθμζνο ςφμφωνα µε το πρότυπο φωτοβιολογικισ αςφάλειασ ΕΝ 
62471 : Exempt Group (μθδενικό φωτοβιολογικό ρίςκο). 

 

Φωτεινι πθγι 

Ονομαςτικι φωτεινι ροι: ≥ 27000 lm  

Θ φωτεινι πθγι LED κα είναι υψθλισ απόδοςθσ (≥ 180 lm/W).  Σα LED κα είναι διατεταγμζνα ςε τυπωμζνα 
κυκλϊματα ζχοντασ ζνα ςτρϊμα ςτιριξθσ από αλουμίνιο για καλφτερθ κερμικι διάχυςθ.  

Θ κερμοκραςία χρϊματοσ κα είναι 4000Κ ± 10%. 

Ο δείκτθσ βακμοφ απόδοςθσ χρωμάτων κα είναι Ra≥80. 

Θ απόδοςθ του φωτιςτικοφ κα είναι τουλάχιςτον 143 lm/W.  

 

Διάρκεια Ηωισ 

Θ διάρκεια ηωισ κα είναι τουλάχιςτον 100.000 ϊρεσ L80B50 ςε Tq=25°C (θ απομείωςθ τθσ φωτεινότθτασ ςτισ 
100.000 ϊρεσ κα είναι το 80% από τθν αρχικά δθλωμζνθ με ζνα κλάςμα αποτυχίασ των 50%). 

 

Θλεκτρικι μονάδα 

Σο φωτιςτικό κα φζρει θλεκτρικι μονάδα (τροφοδοτικό) πλιρωσ αποςπϊμενθ για λόγουσ εφκολθσ ςυντιρθςθσ.  

Σο τροφοδοτικό κα επιτρζπει τθ ρφκμιςθ τθσ φωτεινισ ροισ (Dimming) μζςω πρωτοκόλλων DALI ι 1-10V. 
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Σο φωτιςτικό κα φζρει ξεχωριςτό ςφςτθμα προςταςίασ από υπερτάςεισ μζχρι 4kV, για τθν πλιρθ διαςφάλιςθ 
του από θλεκτρικζσ ανωμαλίεσ.  

Για τθν θλεκτρικι ςφνδεςθ με τα δίκτυο κα φζρει ςτυπιοκλίπτθ IP68 για καλϊδια εξωτερικισ διαμζτρου ζωσ 
10mm, ενϊ κα παρζχεται προ-καλωδιωμζνο (όςον αφορά τθν εςωτερικι ςυνδεςμολογία) και ζτοιμο για χριςθ 
με ςκοπό τθν ευκολία ςτθν εγκατάςταςθ.  

 

Θλεκτρικά Χαρακτθριςτικά 

Ονομαςτικι ιςχφσ: ≤ 197 W  

Ονομαςτικι τάςθ λειτουργίασ: 220-240V 

Ονομαςτικι ςυχνότθτα λειτουργίασ: 50Hz    

υντελεςτισ ιςχφοσ: >0.90 (ςε πλιρεσ φορτίο)  

Κλάςθ μόνωςθσ: Κλάςθ I 

 

Ο ανάδοχοσ κα προςκομίςει υποχρεωτικά μελζτθ φωτιςμοφ με τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ.  

 

1.5  Σεχνικι προδιαγραφι μονάδασ φουςκϊματοσ  και ςυςτιματοσ κζρμανςθσ/ψφξθσ 1 τεμ.  

Για τισ ανάγκεσ φουςκϊματοσ του κόλου, τισ ανάγκεσ ψφξθσ και κζρμανςθσ κα πρζπει να υπάρχει ζνα ενιαίο 
ςφςτθμα.   

1.5.1 Σεχνικι προδιαγραφι μονάδασ φουςκϊματοσ, 1 τεμ.  

Θ μονάδα φουςκϊματοσ  κα πρζπει να παρζχει τθν απαραίτθτθ πίεςθ αζρα για να διατθρεί τθ δομι ψθλι, 
ςτακερι και αςφαλι για χριςθ. Οι μονάδεσ είναι εξοπλιςμζνεσ με μθχανιςμό ανεμιςτιρα ελεγχόμενθσ πίεςθσ, 
ο οποίοσ πρζπει να παρζχει τουλάχιςτον 350 Pa μζςα ςτθν αίκουςα. Θ  μονάδα κα είναι ζτοιμθ για λειτουργία. 
Επειδι θ μονάδα είναι ςε ςτακερι και μόνιμθ λειτουργία, το περίβλθμα τθσ μονάδασ πρζπει να είναι 
καταςκευαςμζνο από πάνελ υψθλισ μόνωςθσ που εξαςφαλίηουν ακόρυβθ λειτουργία.  

• Ελάχιςτθ ροι αζρα 20.000 m³/h.  
• Θ μονάδα πρζπει να παρζχει ςτακερότθτα τθσ δομισ που υποςτθρίηεται από τον αζρα - ςτακερι 
λειτουργία.  
• Θ μονάδα  φουςκϊματοσ πρζπει να ςυναρμολογθκεί με δομι πλαιςίου αλουμινίου με ενςωματωμζνα 
φφλλα χάλυβα και  μονωμζνα πάνελ  ελάχ. πάχοσ πάνελ 45 mm.  
• Ποςοςτό κορφβου μζγιςτο 60 dB/8m. 
• Ιςχφσ θλεκτρικοφ κινθτιρα  : minimum 7,5 kW.   

 

1.6 Αντλία κερμότθτασ για κζρμανςθ/ψφξθ 1 κιτ:  

Μονάδα αντλίασ κερμότθτασ.  

Θ μονάδα ςυςτιματοσ αντλίασ κερμότθτασ να είναι κατάλλθλθ για χριςθ ςε κόλουσ αζρα να ζχει ςχεδιαςτεί 
ωσ ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα  ψφξθσ και κζρμανςθσ.  

Με το ενιαίο ςφςτθμα δεν απαιτοφνται πρόςκετεσ ςωλθνϊςεισ. Οι εξωτερικζσ πλευρζσ είναι προ-
ςυνδεδεμζνεσ. Ο ανεμιςτιρασ με ελεφκερθ ηϊνθ επιτρζπει τθ ρφκμιςθ του όγκου του αζρα και τθσ ςτατικισ 
πίεςθσ όπωσ απαιτείται. Να ζχει αντιδιαβρωτικι επζνδυςθ. Θ μονάδα κα ζχει ςχεδιαςτεί για να εξαςφαλίηει 
υψθλι ενεργειακι απόδοςθ και μειωμζνθ κατανάλωςθ.  

• υντελεςτισ ψυκτικισ απόδοςθσ EER 3,22.  
• υντελεςτισ κερμισ απόδοςθσ EER COP 3,76.  
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• Ελάχιςτθ ροι αζρα 25.000 m3/h.  
• Να υπάρχει απομακρυςμζνθ λειτουργία τθσ μονάδασ μζςω ςυςτιματοσ διαχείριςθσ  (mart ςφνδεςθ 
Modbus μζςω PLC-s).  
• Ελάχιςτθ ιςχφσ κζρμανςθσ 200 kW.  
• Ελάχιςτθ ψυκτικι ιςχφσ 125kW.  
• Ανακυκλοφορία του εςωτερικοφ αζρα. 
• Θ μονάδα εξαεριςμοφ να αποτελείται από ςφςτθμα με ρφκμιςθ +γεννιτριεσ DX/CD. 
• Μετατροπζασ ςυχνότθτασ και αναςτρζψιμθ λειτουργία – πλιρωσ διαμορφωμζνθ.   
• Λειτουργία ζωσ -25°C (με Qg=37kW, Pel=20kW, COP=1,85). 
• Ψυκτικό LOW GWP για χαμθλζσ κερμοκραςίεσ. 

1.6.1 Σεχνικι προδιαγραφι μονάδασ αςφαλείασ εξαεριςμοφ/φουςκϊματοσ ζκτακτθσ ανάγκθσ, 1 τεμ. 

Θ μονάδα εξαεριςμοφ ζκτακτθσ ανάγκθσ κα είναι το εφεδρικό ςφςτθμα εξαεριςμοφ/φουςκϊματοσ για 
ζκτακτεσ περιπτϊςεισ,  ι ςε κάκε περίπτωςθ χαμθλισ πίεςθσ μζςα ςτθν αίκουςα. Σο ςφςτθμα κα είναι εντελϊσ 
ανεξάρτθτο και αυτόματο. 

• Σφποσ: κινθτιρασ ντίηελ με μπαταρία 24Volt που κα τίκεται ςε αυτόματθ άμεςθ λειτουργία με τθν 
ανίχνευςθ τθσ διακοπισ του θλεκτρικισ παροχισ χωρίσ να απαιτείται ανκρϊπινθ παρζμβαςθ.  
• Ελάχιςτθ ροι αζρα τουλάχιςτον 20.000 m³/h, ϊςτε ςε περίπτωςθ διακοπισ ρεφματοσ να εξαςφαλίηει 
τθν διατιρθςθ τθσ εςωτερικισ πίεςθσ ςυνεπϊσ και τθν ςτακερότθτα τθσ καταςκευισ.  
• Θ μονάδα εξαεριςμοφ πρζπει να ςυναρμολογείτε με δομι πλαιςίου αλουμινίου με ενςωματωμζνα 
φφλλα χάλυβα, μονωμζνα πάνελ ορυκτοβάμβακα, ελάχ. πάχοσ πάνελ 25 mm. 
• Ιςχφσ κινθτιρα ντίηελ: τουλάχιςτον 5,5 Kw. 
• Ελάχιςτθ χωρθτικότθτα ρεηερβουάρ καυςίμου τουλάχιςτον 35 λίτρα για διάρκεια λειτουργίασ 10 ωρϊν 
• Ζτοιμο για ςφνδεςθ με τερματικό απομακρυςμζνθσ παρακολοφκθςθσ  BMS (κατάςταςθ λειτουργίασ 
και καταμζτρθςθ λειτουργιϊν). 
• Κουτί ελζγχου με ςφςτθμα διπλισ ρφκμιςθσ (με διπλά εξαρτιματα για τθ λειτουργία τθσ μονάδασ) – ωσ 
μζροσ ςυςτιματοσ διπλισ αςφάλειασ.  
 

Κατά τθν υποβολι προςφορϊν κα κατατεκοφν επί ποινισ αποκλειςμοφ  : 15 ζτθ εγγφθςθ από τθν εταιρεία 
παραγωγισ του κόλου για τθν μεμβράνθ και 24 μινθ εγγφθςθ για  όλα τα υπόλοιπα μζρθ κακϊσ και  
βεβαίωςθ ότι ο αεροχποςτθριηόμενοσ κόλοσ  κα πλθροί τισ προδιαγραφζσ των Ευρωκωδίκων και με τθν  
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και πριν τθν εγκατάςταςθ κα κατατεκεί  Μελζτθ τατικισ Επάρκειασ  του 
αεροχποςτθριηόμενου κόλου . 

 

1.7  φςτθμα πυρόςβεςθσ 

Σοποκζτθςθ φορθτϊν πυροςβεςτιρων ξθρισ ςκόνθσ ι βάςθσ νεροφ καταςβεςτικισ ικανότθτασ τουλάχιςτον 
21Α-113Β-C. Ο απαιτοφμενοσ αρικμόσ πυροςβεςτιρων είναι 10 τεμάχια.  

Οι πυροςβεςτιρεσ κα τοποκετθκοφν ςε προςιτά ςθμεία κοντά ςτισ οδεφςεισ διαφυγισ και ςε τζτοιεσ κζςεισ, 
ϊςτε κανζνα ςθμείο των ςτεγαςμζνων χϊρων να απζχει περιςςότερο των 15 μ. από τον πλθςιζςτερο 
πυροςβεςτιρα. 

Θα τοποκετθκοφν 3 φορθτοί πυροςβεςτιρεw CO2 καταςβεςτικισ ικανότθτασ τουλάχιςτον 55B -C ςτουσ χϊρουσ 
των θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων (κφριο ςφςτθμα αεριςμοφ- ψφξθσ-κζρμανςθσ, εφεδρικό ςφςτθμα 
αεριςμοφ, γεννιτρια). 

  Θα εγκαταςτακεί ςθμείο υδρολθψίασ τροφοδοτοφμενo  από το υδραυλικό δίκτυο τθσ δθμοτικοφ δικτφου 
φδρευςθσ είτε από δεξαμενι που κα τοποκετιςει ο Διμοσ και κα διακζτει μόνιμα προςαρμοςμζνουσ κοινοφσ 
ελαςτικοφσ ςωλινεσ νεροφ διαμζτρου 3/4’και μικουσ 20 μ. με κατάλλθλο ακροφφςιο. Οι ςωλινεσ αυτοί 
πρζπει να είναι τοποκετθμζνοι ςε ευδιάκριτα ςθμεία μζςα ςε ειδικά ερμάρια.  
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1.8  Χωτιςμόσ αςφαλείασ. 

Ο φωτιςμόσ αςφαλείασ εγκακίςταται ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 1838: «Εφαρμογζσ Φωτιςμοφ 
Φωτιςτικά Αςφαλείασ»,  

Θα εγκαταςτακεί φωτιςμόσ αςφαλείασ ςε όλεσ τθσ εξόδουσ διαφυγισ και των εξόδων κινδφνου.  

Σα φωτιςτικά αςφαλείασ πρζπει να παρζχουν το 50% τθσ φωτεινότθτασ μζςα ςε 5sec και τθν  πλιρθ 
φωτεινότθτα μζςα ςε 60sec, ςφμφωνα με το ΕΛΟΣ ΕΝ 1838.  

Σα φωτιςτικά αςφαλείασ και τα φωτιςτικά ςιμανςθσ κατεφκυνςθσ πρζπει να διατθροφν τον προβλεπόμενο 
φωτιςμό για 1 τουλάχιςτον ϊρα (hr), ςε περίπτωςθ διακοπισ του κανονικοφ φωτιςμοφ και εγκακίςτανται 
υποχρεωτικά, ανεξαρτιτωσ φπαρξθσ εφεδρικισ πθγισ ενζργειασ.  

 

Κατά τα άλλα κα εφαρμοςτοφν όλεσ οι προχποκζςεισ κεφαλαίου Α του άρκρου 5.4 του Π.Δ. 41/2018  

 

1.9  Μεταλλικζσ κερκίδεσ με κακίςματα  

• Προμικεια – τοποκζτθςθ  
• Γαλβανιςμζνα εν κερμϊ μεταλλικά ςτοιχεία. 
• Διαςτάςεισ τθσ κερκίδασ 16,00μ-2,50μ(ςκάλεσ) Μικοσ Χ 3,60μ Πλάτοσ. 
• υνολικι χωρθτικότθτα 120 κζςεων και να διακζτει τζςςερισ (4) βακμίδεσ με διαςτάςεισ βακμίδασ 
0,90 βάκοσ Χ 0,39μ φψοσ (+1,10μ κιγκλίδωμα αςφαλείασ ςε τζςςερεισ πλευρζσ).  
• Δφο κλιμακοςτάςια από το ζδαφοσ ςτο διάδρομο και δυο ςκάλεσ ανόδου -κακόδου πλάτουσ 1,20μ με 
τουσ απαραίτθτουσ εκατζρωκεν χειρολιςκιρεσ που κα επιτρζπουν τθν πρόςβαςθ ςε κάκε ςθμείο αυτισ.  
• μεταλλικοί κοιλοδοκοί κυκλικισ διατομισ Ø48 πάχουσ 3,2χιλ 
• μεταλλικοί κοιλοδοκοί κυκλικισ διατομισ Ø33,7 
• προκαταςκευαςμζνο μεταλλικό ενιςχυτικό τφπου «Χ» αποτελοφμενο από κοιλοδοκοφσ κυκλικισ 
διατομισ Ø33,7 δ) μεταλλικοφσ ςυνδζςμουσ  βαρζωσ τφπου ςτακερισ γωνίασ,  
• Κοχλίεσ βάςθσ Ø40 Χ 0,70 
• λαμαρίνα πάχουσ 3χιλ 
• μεταλλικζσ καταςκευζσ τφπου «Π» ωσ βακμίδεσ κλιμάκων 
• μεταλλικά αντιολιςκθτικά δάπεδα, διαςτάςεων 0,30m X 2,50m πάχουσ 2χιλ 
• 120 πλαςτικά κακίςματα τυποποιθμζνα, χυτά υπό πίεςθ, κατάλλθλα για τοποκζτθςθ ςε αγωνιςτικοφσ 
χϊρουσ με διπλι πλάτθ και καμπυλωμζνα τελειϊματα για προςταςία ζναντι κακόβουλων πράξεων,  να είναι 
δφςκολα αναφλζξιμα κακϊσ και να φζρουν φίλτρα UV, πιςτοποιθμζνα από UEFA – FIFΑ 
• πρότυπα καταςκευισ των πλαςτικϊν  κακιςμάτων να είναι  τα εξισ: EN 12727/2000, ISO 4892-2/94, 
ISO EN 527-1/96, EN ISO 179-1/2000, UNI 8457/87, UNI 8457/A/96, UNI 9174/87 and UNI9174/A/96. 
• Σα πλαςτικά κακίςματα να πλθροφν όλεσ τισ παρακάτω προδιαγραφζσ: Front and back static load-
Horizontal forward static load-Vertical static load-Seat impact test-Seat and back durability-Seat front edge 
durability- Light resistance-Tensile properties of plastics-Charpy impact-Flame test on surface-Radiant panel. 
 

1.10  Προμικεια και τοποκζτθςθ Aκλθτικοφ δαπζδου (αγωνιςτικό παρκζ) 

Χαρακτθριςτικά 

• Σάκοι ζδραςθσ 120 x 120 x 22 mm. 
• Σάβλεσ ελάτθσ απεντομωμζνεσ και πλανιςμζνεσ, ξθραντιριου, υψθλισ  πυκνότθτασ. Διατομισ: 22x120 
mm, τοποκετθμζνεσ ανά 48 cm. 
• Παρκζ δρυόσ / δεςποτάκι (ΑB) – 22 mm πάχουσ 7 cm πλάτουσ και 50 cm μικουσ . Κςια και φαρδιά νερά 
με ψιλό ροηάκι πολλά άροηα. 
• Λαμαρίνα διάτρθτθ ςε ςχιμα Γ διαςτάςεων 8 x 2 cm για να καλυφτεί το περικϊριο του αεριςμοφ (κενό 
ςυςτολισ – διαςτολισ). 
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Αςτάρι τεχνικζσ προδιαγραφζσ: 

 Διαφανζσ 
 Ειδικό Βάροσ: 0.90-0.95 g/ml. (ISO 2811) 

 Ιξϊδεσ: 30-45 sec ( Ford Cup No 4 ) 
 Αραίωςθ: To προϊόν είναι ζτοιμο προσ χριςθ 

 Μζκοδοσ εφαρμογισ: Πλατφ πινζλο 
 Χρόνοσ τεγνϊματοσ: Ελεφκερο ςκόνθσ: 5-10 λεπτά 

 Ελεφκερο ςτθν αφι: 20-30 λεπτά 

 Πλιρεσ ςτζγνωμα: 1-2 ϊρεσ 
 Χρόνοσ Σριψίματοσ: 2 ϊρεσ 

 Θεωρθτικι απόδοςθ: 5-6 m²/l 

 

Βερνίκι τεχνικζσ προδιαγραφζσ: 

 Αποχρϊςεισ: Διαφανζσ 
 Αναλογία ανάμιξθσ: 1Α:1Β κατ’ όγκο. 
 Ιξϊδεσ: A (gloss)= 40-60 s 

 B (gloss) = 12-14 s ( Ford Cup No 4 ) 
 Γυαλάδα ςτισ 600 : τιλπνό 85-95% 

 Αραίωςθ: To προϊόν είναι ζτοιμο προσ χριςθ 
 Μζκοδοσ εφαρμογισ: Πλατφ πινζλο 

 

Χρϊματα διαγράμμιςθσ: 

Εποξειδικό Χρϊμα υςτατικό (Α): Ενδεδειγμζνεσ χριςεισ: Επικαλφψεισ  υψθλϊν επιδόςεων για ξφλο, μζταλλο 
και άλλα οικοδομικά υλικά. 

Αποκλειςτικά για επαγγελματικι χριςθ. 

Κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κα πρζπει να κατατεκοφν τα εξισ πιςτοποιθτικά για το ακλθτικό δάπεδο  

Πιςτοποιθτικό Απεντόμωςθσ τθσ ξυλείασ (Παρκζ και τάβλασ).  

Πιςτοποιθτικό Μυκθτοκτονίασ τθσ ξυλείασ (Παρκζ και τάβλασ).  

Πιςτοποιθτικό CE του εργοςταςίου παρκζ.  

Πιςτοποιθτικό FSC του εργοςταςίου τθσ υπόβαςθσ (Σάβλα).  

Πιςτοποιθτικό για το βερνίκι και το αςτάρι. 

EN ISO 9001 : 2008, EN ISO 14001 : 2004  του εργοςταςίου των χρωμάτων. 

 

1.11  Προμικεια  Κυλιόμενων, πτυςςόμενων μπαςκετϊν δαπζδου  

• Κυλιόμενεσ, πτυςςόμενεσ μπαςκζτεσ δαπζδου, με μθχανιςμό λειτουργίασ αντίβαρου (ςφμπτυξθσ - 
ανάπτυξθσ) χωρίσ θλεκτρικι ι υδραυλικι κίνθςθ.  
• Απόλυτα ςφμφωνεσ με τισ προδιαγραφζσ και απαιτιςεισ τισ ΓΓΑ και τθσ FIBA. 
• Εκπλθρϊνουν όλεσ τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ, αντοχισ, λειτουργίασ και ποιότθτασ  καταςκευισ (φψθ, 
διαςτάςεισ, επενδφςεισ, χρωματιςμοί κτλ.) του εν ιςχφ  κανονιςμοφ τθσ Διεκνοφσ Ομοςπονδίασ 
Καλακοςφαίριςθσ (F.I.B.A.). 
• Ο πρόβολοσ ανάρτθςθσ τθσ μπαςκζτασ ζχει τουλάχιςτον 225 cm μικοσ και υπάρχει θ δυνατότθτα 
προςάρτθςθσ βάςεων για θλεκτρονικοφσ πίνακεσ 24’’ ςε κάκε μπαςκζτα.  
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• Δεν προκαλοφν τόςο κατά τθν κφλιςι τουσ, όςο και κατά τθν ζδραςι τουσ φκορζσ  ςτο ακλθτικό 
δάπεδο (φκορά επιφάνειασ χριςθσ, διάτρθςθ, μόνιμεσ παραμορφϊςεισ κλπ). 
• Παρζχουν τθ μικρότερθ κατά το δυνατόν κινθτικότθτα και τθ μεγαλφτερθ δυνατι  αςφάλεια ςε 
ανατροπι, με τθν κατάλλθλθ επιλογι μεταλλικϊν διατομϊν,  αρκρϊςεων, αντίβαρων, πελμάτων κτλ.  
• Παρζχουν τθ δυνατότθτα εφκολθσ και ταχείασ αντικατάςταςθσ ι επιςκευισ  τμθμάτων τουσ και 
ιδιαίτερα τόςο του πίνακα, όςο και του καλακιοφ ςε περίπτωςθ  κραφςθσ ι φκοράσ από οποιαδιποτε αιτία.  
• Προςτατευτικά βάςθσ, κορμοφ φψουσ 2 m και προβόλου καταςκευαςμζνα από αφρϊδεσ υλικό 
πυκνότθτασ Ν300, πάχουσ 7 c.m. και επενδεδυμζνο με δερματίνθ άριςτθσ ποιότθτασ. 
• Σο ταμπλό κα φζρει επίςθσ προςτατευτικό, πολυουρεκάνθσ, ςτο κάτω μζροσ του το οποίο κα 
εκτείνεται και ςτα δφο κάκετα τμιματα ςε φψοσ 35 c.m. 
• Θα είναι Πιςτοποιθμζνεσ κατά το ΕΝ 1270 (Playing Field Equipment). 

 

Κάκε μεταλλικό ςτοιχείο των μπαςκετϊν κα είναι βαμζνο με τθν μζκοδο θλεκτροςτατικισ βαφισ ποφδρασ 
ςτουσ 220:C ςε χρϊμα επιλογισ τθσ Τπθρεςίασ.  

 

Σα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά, αποτελζςματα δοκιμϊν απαιτείται να είναι από ανεξάρτθτα πιςτοποιθμζνα 
εργαςτιρια ι Δθμόςια Πανεπιςτθμιακά Ιδρφματα ι ιςοδφναμα.  

 

ΑΣ 1. Σιμι ανά τεμάχιο 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ:  Σετρακόςιεσ εβδομιντα χιλιάδεσ    

 Αρικμθτικϊσ   480.000,00 € 

 

Άρκρο 2ο :  Προμικεια και τοποκζτθςθ δφο (2) προκαταςκευαςμζνων οικίςκων  

Προμικεια και τοποκζτθςθ  

• δφο προκαταςκευαςμζνοι οικίςκοι 3,15μ Χ 10,15μ Χ 2,30μ (εςωτερικό κακαρό 
φψοσ) / 2,59μ (εξωτερικό φψοσ). υνολικό εμβαδόν: 31,97μ2.  
• Καταςκευι: Μεταλλικόσ κελετόσ 
• τοιχεία πλιρωςθσ: Πάνελ πολυουρεκάνθσ 40mm, ςτα πλευρικά τοιχϊματα και ςτθν οροφι (RAL 
9002). 

Κουφϊματα αλουμινίου 

• Παράκυρο επάλλθλο ςυρόμενο διαςτάςεων 1,00μ Χ 1,00μ με διπλοφσ υαλοπίνακεσ & amp; βενετικζσ 
περςίδεσ 
• 5 Φεγγίτεσ, διαςτάςεων 0,50μ Χ 0,50μ 
• Εςωτερικι πόρτα μεταλλικι (WC), διαςτάςεων 0,80μ Χ 2,10μ 
• 4 Εςωτερικζσ πόρτεσ μεταλλικζσ (WC), διαςτάςεων 0,70μ Χ 2,10μ 
• Εξωτερικι πόρτα αλουμινίου με ταμπλά από πάνελ πολυουρεκάνθσ, διαςτάςεων 
0,90μ Χ 2,10μ 

Θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ 

• Μονοφαςικόσ πίνακασ με ρελζ 
• Πρίηα ςοφκο 
• Πρίηα κλιματιςτικοφ 
• 6 Διακόπτεσ 
• 7 Φωτιςτικά (πλαφονιζρα) 
• 2 Φωτιςτικά led 2X20W 
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Τδραυλικι εγκατάςταςθ 

• Λεκάνθ με καηανάκι 
• Νιπτιρασ με μπαταρία ηεςτοφ κρφου, κακρζπτθ , εταηζρα 
• Ντουηιζρα 
• Θερμοςίφωνασ 120 λίτρων 

Δάπεδα 

• Δάπεδο OSB 3 πάχουσ 18mm, με επίςτρωςθ P.V.C. 
• Δάπεδο OSB 3 πάχουσ 18mm, με επίςτρωςθ κεραμικϊν πλακιδίων ςτο χϊρο των Ντουσ 
 

Θ τοποκζτθςθ των οικίςκων κα γίνει πάνω ςε ιδθ υπάρχουςεσ βάςεισ, οι οποίεσ ζχουν καταςκευαςκεί από τθν 
Σεχνικι Τπθρεςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 

ΑΣ 2. Σιμι ανά τεμάχιο 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ:  Δεκαζξι χιλιάδεσ εκατό   

 Αρικμθτικϊσ   16.100,00 € 

 

χθματάρι - Ιοφλιοσ 2023 

Θ υντάξαςα 

 

 

Δζςποινα Καραμουηά 

Αρχιτζκτων Μθχανικόσ 

 Ελζγχκθκε & Θεωρικθκε 

Ο Δ/ντθσ ΣΤ  

 

Δθμιτρθσ Γκίκασ 

Σοπογράφοσ Μθχανικόσ ΣΕ 

 

 

  



 

ελίδα 15 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΣΙΑ 
ΔΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ 
Δ/ΝΗ ΣΕΨΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΣΕΨΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
ΣΙΣΛΟ: «Προμικεια κόλου για το γιπεδο Μπάςκετ/Βόλεχ Οινοφφτων» 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ 24/2023 
ΠΡΟΤΠ.: 635.128,00 € με Χ.Π.Α 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΜΟ 

χθματάρι - Ιοφλιοσ 2023 

Θ υντάξαςα 

 

 

Δζςποινα Καραμουηά 

Αρχιτζκτων Μθχανικόσ 

 Ελζγχκθκε & Θεωρικθκε 

Ο Δ/ντθσ ΣΤ  

 

Δθμιτρθσ Γκίκασ 

Σοπογράφοσ Μθχανικόσ ΣΕ 

 

  

Προμικεια για τθν ςυντιρθςθ δθμοτικοφ ανοιχτοφ ακλθτικοφ χϊρου Διμου Σανάγρασ  

A/A ΕΙΔΘ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΣΡ 

ΠΟΟΣΘΣΑ ΣΙΜ. ΜΟΝΑΔ ΜΕΡ. ΚΟΣΟ 

1 

Προμικεια και τοποκζτθςθ   
αεροχποςτθριηόμενου (φουςκωτοφ) κόλου 
με όλα τα απαιτοφμενα βοθκθτικά μθχανικά 
και θλεκτρικά μζςα υποςτιριξθσ,  υλικϊν 
φωτιςμοφ, ακλθτικοφ δαπζδου,  
μεταλλικϊν κερκίδων. κυλιόμενων, 
πτυςςόμενων μπαςκετϊν δαπζδου  για τθν 
δθμιουργία κλειςτοφ γθπζδου μπάςκετ 

κατ' 
αποκοπι 1 480.000,00 

 

 

 

 

 

480.000,00   €  

2 

Προμικεια και τοποκζτθςθ δφο (2) 
προκαταςκευαςμζνων οικίςκων 
(αποδυτιρια ακλθτϊν), διαςτάςεων 3,15m 
x 10,15m x 2,30m κακαροφ εςωτερικοφ 
χϊρου ςυνολικοφ εμβαδοφ περίπου 32m2 
ζκαςτοσ. τμχ 2 16.100,00 

      

 

 

    

    32.200,00 €  

φνολο Προμικειασ   512.200,00 €  

ΧΠΑ 24%   122.928,00 €  

Γενικό φνολο    635.128,00 €  



 

ελίδα 16 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΣΙΑ 
ΔΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ 
Δ/ΝΗ ΣΕΨΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΣΕΨΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
ΣΙΣΛΟ: «Προμικεια κόλου για το γιπεδο Μπάςκετ/Βόλεχ Οινοφφτων» 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ 24/2023 
ΠΡΟΤΠ.: 635.128,00 € με Χ.Π.Α 
 

  

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΧΗ ΤΠΟΨΡΕΩΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1: 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΓΓΡΑΧΗ 

τθν παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων περιγράφονται οι όροι βάςει των οποίων και ςε ςυνδυαςμό με τα 
λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κα υλοποιθκεί θ περιγραφόμενθ προμικεια.  

Εργοδότθσ ςτα παρακάτω κα ονομάηεται ο Διμοσ Σανάγρασ και Ανάδοχοσ κα ονομάηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ που κα του ανατεκεί θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, βάςει τθσ προςφοράσ του. 

Θ προμικεια κα αφορά τθν τοποκζτθςθ   αεροχποςτθριηόμενου (φουςκωτοφ) κόλου με όλα τα απαιτοφμενα 
βοθκθτικά μθχανικά και θλεκτρικά μζςα υποςτιριξθσ,  υλικϊν φωτιςμοφ, ακλθτικοφ δαπζδου,  μεταλλικϊν 
κερκίδων. κυλιόμενων, πτυςςόμενων μπαςκετϊν δαπζδου  για τθν δθμιουργία κλειςτοφ γθπζδου μπάςκετ  
κακϊσ και τθν τοποκζτθςθ δφο (2) προκαταςκευαςμζνων οικίςκων (αποδυτιρια ακλθτϊν), διαςτάςεων 
3,15m x 10,15m x 2,30m κακαροφ εςωτερικοφ χϊρου ςυνολικοφ εμβαδοφ περίπου 32m2 ζκαςτοσ.  

ΑΡΘΡΟ 2:  

ΙΨΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Θ προμικεια κα υλοποιθκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ  

- του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των 
κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37  

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό υνζδριο, ολοκλθρωμζνο 
νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
υνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ 
των άρκρων 324-337 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

- του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Τπουργοφ Εςωτερικϊν  

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχηµατιςµοί και εναρµόνιςη του νοµοθετικοφ πλαιςίου µε τισ 
διατάξεισ τησ Οδηγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου τησ 16ησ 
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Απριλίου 2014 για την ζκδοςη ηλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δηµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ 
διατάξεισ» 

- τθσ υπ' αρικμ. Αρικμ. 76928 /9.7 2021 ( Β’ 3075/13.7.2021)  Κοινισ Απόφαςθσ των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ  και 
Επενδφςεων και  Επικρατείασ με κζμα : “ Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ  του  

Κεντρικοφ  Θλεκτρονικοφ  Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ).  

- τθσ υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινισ Απόφαςθσ των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ 

των Δθμοςίων υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του 

Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΘΔΘ)» 

- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςησ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τησ Α.Ε.Π.Π.» 

- τθσ αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηςη ςτο πλαίςιο των 
Δημόςιων Συμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 

- τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθοριςμόσ Εθνικοφ Μορφότυπου ηλεκτρονικοφ 
τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δημοςίων Συμβάςεων».  

- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμόσ τησ 
Επιμελητηριακήσ Νομοθεςίασ» 

- του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδφω ςτην Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ  των άρκρων 85 επ. 

- του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 

- τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2011/7 τησ 
16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

- του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβζρνηςη (Ενςωμάτωςη ςτην Ελληνική Νομοθεςία τησ 
Οδηγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τησ Οδηγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςη 
ςτο Ελληνικό Δίκαιο τησ Οδηγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ»,  

- του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία»,  

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κϊδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ»,   

- του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κφρωςη του Κϊδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  και ιδίωσ 
των άρκρων 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15, 

- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτηςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα»,   

- του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του υμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία 
των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν 
ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ 
Κανονιςμόσ για τθν Προςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) OJ L 
119,  

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτήρα, μζτρα εφαρμογήσ 
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τησ 27ησ Απριλίου 
2016 για την προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τησ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτήρα και ενςωμάτωςη ςτην εθνική νομοθεςία τησ Οδηγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τησ 27ησ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ»,  

- των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
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ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

 

ΑΡΘΡΟ 3:  

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ 

Θ υλοποίθςθ τθσ εν λόγω Δθμόςιασ φμβαςθσ Προμικειασ κα γίνει κατά τισ διατάξεισ που εφαρμόηονται για 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ Α’)  
“Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)”, με  ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ, με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.Δ.Θ..), μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr.  

Κριτιριο κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου  για τθν υλοποίθςθ τθσ εν λόγω Δθμόςιασ 
φμβαςθσ Προμικειασ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, αποκλειςτικά βάςει 
χαμθλότερθσ τιμισ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4:  

ΕΓΓΡΑΧΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΑ ΕΙΡΑ ΙΨΤΟ  

 Σο ςυμφωνθτικό 

 Σο πλιρεσ τεφχοσ τθσ Διακιρυξθσ του Διαγωνιςμοφ με τθν ςυνθμμζνθ μελζτθ τθσ Τπθρεςίασ του 
Διμου. 

 Θ προςφορά του Αναδόχου ςυμπεριλαμβανομζνων και των αποδεικτικϊν μζςων – δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5:  

ΠΡΟΦΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΨΗ – ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Κάκε προςφζρων οικονομικόσ φορζασ μπορεί να υποβάλλει ζγγραφθ προςφορά ΜΌΝΟ για το ςφνολο τθσ 
Δθμόςιασ φμβαςθσ Προμικειασ.  

5.1 Οι δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ οικονομικοί φορείσ και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων τα μζλθ αυτϊν, μποροφν να 
είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Προςαρτιματοσ Ι τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και 

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν ανωτζρω περίπτωςθ γ' και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων 

5.2 Αποκλείεται από τθ διαδικαςία οποιοςδιποτε οικονομικόσ φορζασ:   

5.2.1  

Όταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα εγκλιματα:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ -πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ποινικοφ Κϊδικα 
(εγκλθματικι οργάνωςθ), 

http://www.promitheus.gov.gr/
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β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ 
ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 22ασ 
Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), 
κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α 
(δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν 
λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 (δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του 
Ποινικοφ Κϊδικα, 

γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2017 ςχετικά με 
τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ 
Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 216 
(πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 (ψευδισ 
βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α (απάτθ με 
υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ποινικοφ Κϊδικα και των άρκρων 
155 επ. του Εκνικοφ Σελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των ςυμφερόντων, κακϊσ και τα 
εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικζσ διατάξεισ για τθν 
ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ 
απόφαςθσ-πλαιςίου 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 2005/671/ΔΕΤ του 
υμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β του Ποινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και 
τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 20θσ 
Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, τθν 
τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, και 
τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου και τθσ οδθγίασ 
2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 
139),  

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και 
τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), και τα 
εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ποινικοφ Κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων).  

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά:  

- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και 
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ.  

- ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα φμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ζχει ανατεκεί το 
ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ.  

- ςτισ περιπτϊςεισ υνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

- ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ  νόμιμο εκπρόςωπο.  
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Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 
αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ. 

5.2.2  
α) όταν ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ μ ε 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι 
νομοκεςία ι  
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.  
Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του 
που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ.  
Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2  κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται.  

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ 
ςτο μζτρο που τθρεί  τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ  

5.2.3  Εάν δεν είναι εγγεγραμμζνοσ ςε οικείο Επιμελθτιριο/Μθτρϊο (παρ. 2 αρ. 75 Ν. 4412/2016).  

5.2.4  Εάν ζχει ακετιςει τισ ιςχφουςεσ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του Ν. 
4412/2016, ιτοι: 

Τποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ 
νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ 
διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα Χ του 
Προςαρτιματοσ Α’ του Ν. 4412/2016. Θ ανωτζρω υποχρζωςθ αποτελεί ειδικό όρο (παράγ. 6 του άρκρου 73 
του Ν. 4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 6:  

ΑΠΑΙΣΗΕΙ  

Οι ακόλουκεσ είναι οι απαιτιςεισ που πρζπει να ικανοποιοφνται από το προςφερκζν ςφςτθμα. Για τθν 
απόδειξθ ικανοποίθςθσ των προαναφερκζντων απαιτιςεων ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ προμθκευτισ -
εγκαταςτάτθσ κα πρζπει να προςκομίςει επί ποινι αποκλειςμοφ με τθν προςφορά του τα ακόλουκα :  

1. Αποτζλεςμα δοκιμισ πυρκαγιάσ ςφμφωνα με το BS EN ISO 11925-2:2010 το οποίο είναι διακζςιμο τόςο 
για εςωτερικι όςο και για εξωτερικι μεμβράνθ  

2. Πιςτοποιθτικό ISO 9001  ι ιςοδφναμο,  που ζχει εκδοκεί από πιςτοποιθμζνο οργανιςμό για τον 
προμθκευτι αεροχποςτθριηόμενου (φουςκωτοφ) κόλου το οποίο  να είναι ςε ιςχφ κατά τθν υποβολι τθσ 
προςφοράσ . 

3. Ζκκεςθ αποτελεςμάτων από πιςτοποιθμζνο ανεξάρτθτο εργαςτιριο ι Πανεπιςτθμιακό Κδρυμα ι 
ιςοδφναμο  με αναφορά ςτθ κερμικι μετάδοςθ τθσ προθγμζνθσ δομισ του περιβλιματοσ που 
υποςτθρίηεται από αζρα και κα πρζπει θ μζςθ τιμι U να είναι 1,35 (± 0,05%) W/m2K, με ελάχιςτθ τιμι 1,33 
W/m2K. 

4. Αποτελζςματα δοκιμισ για τισ προςφερόμενεσ μεμβράνεσ του αεροχποςτθριηόμενου (φουςκωτοφ) 
κόλου ςχετικά με το περιεχόμενο των 191 Ουςιϊν Πολφ Τψθλισ Ανθςυχίασ (SVHC) ςφμφωνα με τον 
κατάλογο που εξζδωςε ο Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ Χθμικϊν Προϊόντων (ECHA) ςτισ 27 Ιουνίου 2018  , ι 
ιςοδφναμο. 

5. Θ επίςτρωςθ (λάκα)τθσ εςωτερικισ μεμβράνθσ του αεροχποςτθριηόμενου (φουςκωτοφ) κόλου κα 
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είναι χαμθλισ εκπομπισ με ςυντελεςτι  0,24ε (± 0,05%), που κα μειϊνει τισ ενεργειακζσ απαιτιςεισ για τον 
κλιματιςμό και κα αυξάνει τθν κερμικι απόδοςθ του χϊρου. Σα αποτελζςματα τθσ δοκιμισ από ανεξάρτθτα 
πιςτοποιθμζνα εργαςτιρια ι Δθμόςια Πανεπιςτθμιακά Ιδρφματα ι ιςοδφναμα.  

6. Πρωτότυπθ βεβαίωςθ τθσ εταιρείασ παραγωγισ ςχετικά με τθν διακεςιμότθτα του προςφερόμενου 
αεροχποςτθριηόμενου (φουςκωτοφ) κόλου για τθ ςυγκεκριμζνθ προμικεια του Διμου ΣΑΝΑΓΡΑ.  

7. Ο οικονομικόσ φορζασ κα κατακζςει ζγγραφο δζςμευςθσ τθσ εταιρίασ παραγωγισ  του 
προςφερόμενου αεροχποςτθριηόμενου (φουςκωτοφ) κόλου, ότι θ τοποκζτθςθ και θ αρχικι λειτουργία κα 
γίνει υπό τθν επίβλεψθ τθσ. 

8. Τπεφκυνθ Διλωςθ του οικονομικοφ φορζα που να βεβαιϊνει τθν διακεςιμότθτα των προσ προμικεια 
υλικϊν και τθν τοποκζτθςθ τουσ, όπωσ περιγράφονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ του Διμου 
ΣΑΝΑΓΡΑ. 

9. Πιςτοποιθτικά ISO του καταςκευαςτι των προςφερόμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων για το ςχεδιαςμό και 
καταςκευι φωτιςτικϊν ςωμάτων, 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 και (50001:2018 ςφςτθμα 
Διαχείριςθσ Ενζργειασ)   . 

10. Πιςτοποιθτικά ISO του προμθκευτι των προςφερόμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων για τθν προμικεια 
φωτιςτικϊν ςωμάτων, 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018.  

11. Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ του καταςκευαςτι των φωτιςτικϊν κατά CE και για τα παρακάτω πρότυπα: 

a. EN 60598-1 (Γενικό Πρότυπο Φωτιςτικϊν) 

b. EN 60598-2-5 (Ειδικό Πρότυπο για Προβολείσ) 

c. EN55015 / EN 61547 (Πρότυπο ραδιοταραχϊν / Θλεκτρομαγνθτικισ υμβατότθτασ) 

d. EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 (Όρια Εκπομπϊν Αρμονικϊν Διακυμάνςεων) 

e. EN 62471 (Πρότυπο για τθ Φωτοβιολογικι Καταλλθλότθτα)  

12. Επιπρόςκετα το φωτιςτικό κα ςυμμορφϊνεται με όλεσ τισ απαραίτθτεσ νόρμεσ και κανονιςμοφσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και πιο ςυγκεκριμζνα: 

a. Οδθγία 2014/35/EU (Low Voltage Directive, LVD) ι νεότερθ 

b. Οδθγία 2014/30/ΕU (Electromagnetic Compatibility Directive) ι νεότερθ 

c. Οδθγία 2011/65/ΕU (Restriction of Certain Hazardous Substances, ROHS) ι νεότερθ 

d. Οδθγία 2009/125/ΕC (Eco design, ERP) ι νεότερθ 

13. Ζκκεςθ δοκιμισ των φωτιςτικϊν  από εργαςτιριο δοκιμϊν με το οποίο κα προκφπτει ςυμμόρφωςθ με 
τα πρότυπα τθσ οδθγίασ EMC, EN 61000-3-2 (Όρια εκπομπϊν αρμονικοφ ρεφματοσ), EN 61000-3-3 
(Περιοριςμόσ Διακυμάνςεων και τρεμοςβιματοσ), ΕΝ55015 (Όρια ραδιοταραχϊν θλεκτρικϊν ςυςκευϊν 
φωτιςμοφ-Θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ), ΕΝ 61547 (Απαιτιςεισ ατρωςίασ θλεκτρομαγνθτικισ 
ςυμβατότθτασ). 

14. Ζκκεςθ δοκιμισ των φωτιςτικϊν, από διαπιςτευμζνο κατά ISO 17025:2017 φωτομετρικό εργαςτιριο, 
κατά LM79-08 (Mετριςεισ θλεκτρικϊν και φωτομετρικϊν μεγεκϊν)  για τθν επιβεβαίωςθ όλων των 
φωτομετρικϊν και λοιπϊν μεγεκϊν όπωσ : θ ςυνολικι ιςχφσ κατανάλωςθσ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ, θ 
απόδοςθ (lm/W), θ φωτεινι ροι (lm), θ κερμοκραςία χρϊματοσ (Κ), ο δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ, θ 
φωτομετρικι καμπφλθ (πολικό διάγραμμα) του φωτιςτικοφ.  

15. Επίςθμο ζγγραφο (test report) του καταςκευαςτι των LED, ςφμφωνα με τα πρότυπα LM80-08&TM-21-
08 ι μεταγενζςτερα. 

16. Πιςτοποιθτικό με το οποίο κα προκφπτει ςυμμόρφωςθ με το πρότυπο ΕΝ62471 (photobiological 
compatibility). 

 

17. Ζκκεςθ δοκιμισ για αντοχι ςε διάβρωςθ ςε ομίχλθ αλατονζφωςθσ κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9227.  
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18. Για το/τα εργαςτιριο/α διενζργειασ των μετριςεων, και των εκκζςεων ελζγχου ςυμμόρφωςθσ με τα 
πρότυπα κα πρζπει: -Εάν πρόκειται για ανεξάρτθτο εργαςτιριο δοκιμϊν, να προςκομιςτεί διαπίςτευςθ 
κατά ISO/IEC 17025:2005 από φορζα διαπίςτευςθσ για τισ ηθτοφμενεσ μετριςεισ, δοκιμζσ και διακριβϊςεισ. 
Εάν ο καταςκευαςτισ των προςφερόμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων διακζτει ιδιόκτθτο εργαςτιριο δοκιμϊν, 
να προςκομιςτεί εξουςιοδότθςθ-αναγνϊριςθ από τρίτο διεκνι φορζα ελζγχων και πιςτοποιιςεων για τθν 
ικανότθτα του/των εργαςτθρίου/ων να διενεργοφν τισ ηθτοφμενεσ μετριςεισ, δοκιμζσ και διακριβϊςεισ.  

19. Επίςθμο φυλλάδιο τεχνικϊν προδιαγραφϊν του καταςκευαςτι του φωτιςτικοφ ςϊματοσ. 

20. Εγχειρίδιο εγκατάςταςθσ φωτιςτικοφ. 

21. Πλιρθ φωτοτεχνικά ςτοιχεία ςε θλεκτρονικι μορφι .ldt ι .ies κατάλλθλα για άμεςθ ειςαγωγι ςε 
ανοικτά προγράμματα υπολογιςμϊν (DIALUX, RELUX κ.α.). Θα πρζπει να ςυνοδεφονται από τθν αντίςτοιχθ 
βεβαίωςθ του φωτομετρικοφ εργαςτθρίου όπου ζλαβε χϊρα θ μζτρθςθ των φωτιςτικϊν.  

22. Σο κάκε φωτιςτικό κα φζρει τθν θμερομθνία παράδοςθσ ι κωδικό παραγωγισ για να είναι δυνατι θ 
αναγνϊριςθ του ςε περίπτωςθ που κάποιο τμιμα ι υλικό αςτοχιςει και είναι εντόσ του χρόνου εγγυιςεωσ. 

23. Εργοςταςιακι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 5 ετϊν.  

24. Τπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι του φωτιςτικοφ για τθν αποδοχι τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
προμικειασ, ζναντι του υποψιφιου αναδόχου.  

25. Πιςτοποιθτικό ISO 9001  ι ιςοδφναμο,  που ζχει εκδοκεί από πιςτοποιθμζνο οργανιςμό  για τον 
καταςκευαςτι των μεταλλικϊν κερκίδων και τον καταςκευαςτι των πλαςτικϊν κακιςμάτων.  

26. Οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να παραδϊςουν  ςτο Πρωτόκολλο του Διμου τα 
δείγματα, ζωσ τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, ζνα (1) δείγμα τθσ μεμβράνθσ 
του προςφερόμενου μοντζλου αεροχποςτθριηόμενου (φουςκωτοφ) κόλου διαςτάςεων περίπου 20cm x 
20cm και ζνα (1) δείγμα του προςφερόμενου φωτιςτικοφ.  

27. Οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να επιςκεφτοφν το χϊρο προκειμζνου να λάβουν γνϊςθ των 
επιτόπιων ςυνκθκϊν που αφοροφν για τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ . Οι ενδιαφερόμενοι κα 
υποβάλλουν ςχετικό θλεκτρονικό αίτθμα ζωσ και δζκα (10) θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, ςτθν διαδικτυακι πλατφόρμα του ΕΘΔΘ, προκειμζνου να οριςτεί 
θμερομθνία επίςκεψθσ του χϊρου με εκπρόςωπο τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ. Ο οικονομικόσ φορζασ κα λάβει 
βεβαίωςθ ότι ζλαβε πλιρθ γνϊςθ του χϊρου ,που κα προςκομίςει ( επί ποινι αποκλειςμοφ ) ςτθν 
ανακζτουςα αρχι κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 : 

ΠΡΟΦΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΨΗ  

Κάκε προςφζρων οικονομικόσ φορζασ απαιτείται να υποβάλλει ζγγραφθ προςφορά για το ςφνολο των υπό 
προμικεια ειδϊν.   

 

ΑΡΘΡΟ 8 : 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ  

Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ 
τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 
4412/2016.  

τθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου 
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(Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ Δ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ  
περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά 
μθτρϊα.  

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο με δραςτθριότθτα ςυναφι προσ το αντικείμενο τθσ φμβαςθσ, ιτοι 
αςτικόσ εξοπλιςμόσ ι/και ακλθτικόσ εξοπλιςμόσ ι/και εξοπλιςμόσ για ΑμεΑ.   

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 
Όςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται   

α) να διακζτουν πιςτολθπτικι ικανότθτα φψουσ τουλάχιςτον Πεντακοςίων χιλιάδων ευρϊ (500.000,00 €)  από 
Σραπεηικό Κδρυμα .  

β) να διακζτουν γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν για τισ τρεισ (3) τελευταίεσ δθλοφμενεσ οικονομικζσ χριςεισ (ζτθ 
2020, 2021, 2022) διπλάςιο του εκτιμϊμενου προχπολογιςμοφ τθσ παροφςασ προσ ανάκεςθ ςφμβαςθσ χωρίσ 
Φ.Π.Α. 

γ) Να μθν ζχει για τισ τρεισ (3) τελευταίεσ δθλοφμενεσ οικονομικζσ χριςεισ (ζτθ 2020, 2021, 2022), αρνθτικό 
αποτζλεςμα του ιςολογιςμοφ (κακαρό αποτζλεςμα χριςθσ προ Φόρων).  

ε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, οι παραπάνω ελάχιςτεσ απαιτιςεισ καλφπτονται ακροιςτικά από  
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 
Όςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα οι οικονομικοί φορείσ επί ποινι αποκλειςμοφ, πρζπει 
να προςκομίςουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τα παρακάτω :  

α) να διακζτει μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό δυναμικό τουσ κατά τα τελευταία τρία (3) ζτθ (2020, 2021, 
2022), 10 άτομα.  

β) ο οικονομικόσ φορζασ κα προςκομίςει βεβαίωςθ πωσ διακζτει ζνα (1) τουλάχιςτον ονομαςτικά υπάλλθλο ι 
μζτοχο τθσ εταιρείασ, ο οποίοσ κα ζχει εκπαιδευκεί από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία και ζχει ςυμμετάςχει 
ςτθν ομάδα εργαςίασ τουλάχιςτον ςε μία εγκατάςταςθ  αεροχποςτθριηόμενου (φουςκωτοφ) κόλου.  

Εάν οι προμθκευτζσ προτίκενται να χρθςιμοποιιςουν τισ τεχνικζσ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων, πρζπει να 
προςκομίςουν διλωςθ του ςυνεργαηόμενου ότι κα κζςει ςτθν διάκεςθ του προμθκευτι τισ τεχνικζσ του 
δυνατότθτεσ. ε αυτι τθν περίπτωςθ προςκομίηονται τα παραπάνω δικαιολογθτικά τεχνικισ ικανότθτασ του 
ςυνεργαηόμενου. 

Πρότυπα Διαχείριςθσ Ποιότθτασ, Περιβαλλοντικισ Διαχείριςθσ και Τγείασ και Αςφάλειασ ςτθν Εργαςία  

Για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οφείλουν να ςυμμορφϊνονται και να προςκομίςουν:  

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό Οικονομικοί Χορείσ : 
Οι οικονομικοί φορείσ επί ποινι αποκλειςμοφ,  πρζπει να προςκομίςουν τισ ακόλουκεσ πιςτοποιιςεισ κατά τθν 
υποβολι τθσ προςφοράσ: 

α) ISO 9001:2015 ι ιςοδφναμο, για τθ διαςφάλιςθ ποιότθτασ, που ζχει εκδοκεί από πιςτοποιθμζνο οργανιςμό 
για τουσ οικονομικοφσ φορείσ με εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα ι αντίςτοιχο για τουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
εγκατάςταςθ ςτθν αλλοδαπι, με αναφορά ςτο κφριο αντικείμενο τθσ παροφςασ προμικειασ (προμικεια και 
εγκατάςταςθ αεροχποςτθριηόμενου κόλου), το οποίο κα είναι εν ιςχφ κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ . 

β) ISO 14001:2015 ι ιςοδφναμο, για τθν εφαρμογι ςυςτιματοσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, που ζχει εκδοκεί 
από πιςτοποιθμζνο οργανιςμό για τουσ οικονομικοφσ φορείσ με εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα ι αντίςτοιχο για 
τουσ οικονομικοφσ φορείσ με εγκατάςταςθ ςτθν αλλοδαπι με αναφορά ςτο κφριο αντικείμενο τθσ παροφςασ  
προμικειασ (προμικεια και αεροχποςτθριηόμενου κόλου), το οποίο κα είναι εν ιςχφ κατά τθν υποβολι τθσ 
προςφοράσ . 

γ) ISO 45001:2018 ι ιςοδφναμο, για τθν αςφάλεια και τθν υγιεινι ςτθν εργαςία, το οποίο ζχει εκδοκεί από 
πιςτοποιθμζνο οργανιςμό για τουσ οικονομικοφσ φορείσ με εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα ι αντίςτοιχο για τουσ 
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οικονομικοφσ φορείσ με εγκατάςταςθ ςτθν αλλοδαπι με αναφορά ςτο κφριο αντικείμενο τθσ παροφςασ  
προμικειασ (προμικεια και εγκατάςταςθ αεροχποςτθριηόμενου κόλου), το οποίο κα είναι εν ιςχφ κατά τθν 
υποβολι τθσ προςφοράσ . 

δ) ISO 22301:2012 ι ιςοδφναμο, για τθν εφαρμογι ςυςτιματοσ επιχειρθςιακισ ςυνζχειασ, που ζχει εκδοκεί 
από πιςτοποιθμζνο οργανιςμό για τουσ οικονομικοφσ φορείσ με εγκατάςταςθ ςτθ ν Ελλάδα ι αντίςτοιχο για 
τουσ οικονομικοφσ φορείσ με εγκατάςταςθ ςτθν αλλοδαπι με αναφορά ςτο κφριο αντικείμενο τθσ παροφςασ  
προμικειασ (προμικεια και εγκατάςταςθ αεροχποςτθριηόμενου κόλου), το οποίο κα είναι εν ιςχφ κατά τθν 
υποβολι τθσ προςφοράσ . 

ε) ISO 37001:2017 ι ιςοδφναμο, για τθν εφαρμογι ςυςτιματοσ διαχείριςθσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ 
Δωροδοκίασ, που ζχει εκδοκεί από πιςτοποιθμζνο οργανιςμό για τουσ οικονομικοφσ φορείσ με εγκατάςταςθ 
ςτθν Ελλάδα ι αντίςτοιχο για τουσ οικονομικοφσ φορείσ με εγκατάςταςθ ςτθν αλλοδαπι με αναφορά ςτο 
κφριο αντικείμενο τθσ παροφςασ  προμικειασ (προμικεια και εγκατάςταςθ αεροχποςτθριηόμενου κόλου), 
οποίο κα είναι εν ιςχφ κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ .  

 

Για όλα τα παραπάνω ιςχφει θ πρόβλεψθ περί ιςοδυνάμων κατ’ αρ. 82 Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 :  

ΙΨΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ- ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΗ 

Ο Ανάδοχοσ, μετά τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν τθσ ςχετικισ απόφαςθσ ανάκεςθσ τθσ προμικειασ, υποχρεοφται 
να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτθν Οικονομικι Τπθρεςία του Διμου Σανάγρασ.  

Θ ςφμβαςθ ςυντάςςεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ μελζτθσ  και περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία τθσ 
προμικειασ και τίκεται ςε ιςχφ από τθν θμερομθνία υπογραφισ του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ ζωσ και εκατόν 
ογδόντα (180) θμερολογιακζσ θμζρεσ από αυτιν.  

 

ΑΡΘΡΟ 10:  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΜΒΑΗ - ΠΡΑΡΑΛΑΒΗ ΤΛΙΚΩΝ -ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ ορκισ υλοποίθςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και θ παραλαβι των 
παραδιδόμενων από τον Ανάδοχο υλικϊν και λοιποφ εξοπλιςμοφ, κα γίνεται από τθν αρμόδια Σριμελι 
Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ τθσ παραγράφου 11β του άρκρου 221 του  Ν. 4412/2016, που κα 
οριςκεί από τον Διμο Σανάγρασ (Δθμοτικό υμβοφλιο), ειδικά για τθν εν λόγω Δθμόςια φμβαςθ, λόγω του 
φυςικοφ αντικειμζνου αυτισ κακϊσ και τθσ ςπουδαιότθτάσ τθσ για τον Διμο.  

Θ Επιτροπι αυτι ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
προβαίνοντασ, ςε μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι και επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα, παρακολουκεί και ελζγχει τθν προςικουςα 
εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου και ειςθγείται τθ 
λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων.  

Εφόςον τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του παραδιδόμενου εξοπλιςμοφ  απζχουν αυτϊν τθσ Προςφοράσ του 
Αναδόχου, αυτόσ οφείλει να τα αντικαταςτιςει με τα αντίςτοιχα που επακριβϊσ κακορίηονται ςτθν Προςφορά 
του. 

H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι, που ςυγκροτείται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β 
του άρκρου 221 του Ν.4412/16  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Κατά τθν 
διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί 
μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται Μακροςκοπικά  

Θ παράδοςθ του εξοπλιςμοφ κα γίνει ςε μζροσ που κα υποδειχκεί προςθκόντωσ από το Διμο Σανάγρασ, 
προκειμζνου να εκδοκεί δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να 
πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. Κατόπιν, θ Σεχνικι Τπθρεςία κα υποδείξει τα ςθμεία όπου κα 
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εγκαταςτακεί κάκε ςτοιχείο εξοπλιςμοφ τθσ ςφμβαςθσ.  

 

ΑΡΘΡΟ 11: 

ΣΑΘΕΡΟΣΗΣΑ ΣΙΜΩΝ 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ μονάδοσ κα δοκοφν υποχρεωτικά ςε Ευρϊ.  

Θ κάκε τιμι μονάδασ τθσ προςφοράσ κα είναι ςτακερι και αμετάβλθτθ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ και για κανζνα λόγο και ςε καμία ανακεϊρθςθ δεν υπόκειται.  

ε κάκε τιμι περιλαμβάνεται θ αξία του προμθκευόμενου είδουσ, θ δαπάνθ μεταφοράσ του ςτον τόπο 
παράδοςθσ ςτθν αποκικθ του Διμου.  

 

ΑΡΘΡΟ 12:  

ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΨΟΤ 

Θ πλθρωμι κα γίνεται τμθματικά, από τθν ταμειακι υπθρεςία του Διμου, κατόπιν ζκδοςθσ χρθματικοφ 
εντάλματοσ πλθρωμισ από τθν Οικονομικι Τπθρεςία του Διμου ςτο όνομα του αναδόχου, βάςει τθσ από 
αυτιν αναλθφκείςασ δαπάνθσ ςε βάροσ του οικείου κωδικοφ αρικμοφ του προχπολογιςμοφ του Διμου, μετά 
τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν τιμολογίων και τθν υπογραφι των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ από τθν 
αρμόδια επιτροπι. 

Σο χρθματικό ζνταλμα πλθρωμισ από τθν Οικονομικι Τπθρεςία του Διμου εκδίδεται ςτο όνομα του 
Αναδόχου, βάςει τθσ από αυτιν αναλθφκείςασ δαπάνθσ ςε βάροσ  του οικείου κωδικοφ αρικμοφ του 
προχπολογιςμοφ του Διμου, μετά τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν τιμολογίων και τθν παραλαβι του εξοπλιςμοφ από 
τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ που κα ςυντάξει το ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ, εφόςον δεν 
διαπιςτϊκθκε καμιά απόκλιςθ ωσ προσ τθν ποιότθτα και τθν ποςότθτα των προμθκευομζνων ειδϊν.  

 

ΑΡΘΡΟ 13:  

ΚΡΑΣΗΕΙ – ΧΟΡΟΙ 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπ’ όψιν του ότι τον βαρφνουν όλοι ανεξαιρζτωσ οι φόροι,  τα τζλθ και οι 
κρατιςεισ, που ιςχφουν βάςει των κειμζνων νόμων κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 
(ςυμπεριλαμβανομζνων των δαπανϊν για τθν δθμοςίευςθ τθσ Διακιρυξθσ του Διαγωνιςμοφ ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία). 

Αν μετά τθν θμζρα που ζγινε ο διαγωνιςμόσ επιβλθκοφν φόροι, τζλθ και κρατιςεισ ι καταργθκοφν οριςμζνοι 
απ' αυτοφσ που ιςχφουν, το αντίςτοιχο ποςό πλθρϊνεται επί πλζον ι εκπίπτει.  

Ο Ανάδοχοσ βαρφνεται επί πλζον για κάκε αποηθμίωςθ που τυχόν απαιτθκεί, λόγω ατυχθμάτων ι ηθμιϊν που 
προξενθκοφν κατά τθν διάρκεια εγκατάςταςθσ, διαχείριςθσ, λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ  του 
προμθκευόμενου εξοπλιςμοφ, χωρίσ καμιά ευκφνθ και υποχρζωςθ του Διμου.  

Θ πλθρωμι κα γίνεται ςταδιακά, από τθν ταμειακι υπθρεςία του Διμου, κατόπιν ζκδοςθσ χρθματικοφ 
εντάλματοσ πλθρωμισ από τθν Οικονομικι Τπθρεςία του Διμου ςτο όνομα του αναδόχου, βάςει  τθσ από 
αυτιν αναλθφκείςασ δαπάνθσ ςε βάροσ του οικείου κωδικοφ αρικμοφ του προχπολογιςμοφ του Διμου, μετά 
τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν τιμολογίων και τθν υπογραφι των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ από τθν 
αρμόδια επιτροπι. 

 

ΑΡΘΡΟ 14:  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΦΠΟΘΕΕΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

1. Για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ιςχφουν τα οριηόμενα ςτα άρκρα 200 ζωσ και 215, του Ν. 4412/2016.  
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2. Ο Ανάδοχοσ δεν μπορεί να υποκαταςτακεί ςτθ ςφμβαςθ ι για κάποιο μζροσ αυτισ από άλλο φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο. 

3. Θ ςφμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί βάςει των οριηομζνων ςτο άρκρο 132 του Ν. 4412/2016.  

4. Θ παραλαβι κα γίνεται, με μακροςκοπικό ζλεγχο, από τθν αρμόδια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και 
παραλαβισ του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016 που ζχει οριςκεί, ςφμφωνα με τον τρόπο και το χρόνο που 
κα ορίηεται αναλυτικά ςτο ςυμφωνθτικό.  

5. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να χορθγεί ςτθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ και παρακολοφκθςθσ τθσ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κάκε ςτοιχείο ςχετικό προκειμζνου να διαπιςτωκεί ότι τα υπό προμικεια είδθ 
πλθροφν τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. 

6. Για κάκε κζμα που δεν ρυκμίηεται με τθν παροφςα, ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του Ν. 4412/2016, 
του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010 κακϊσ και τυχόν παράλλθλθσ ςχετικισ νομοκεςίασ που είναι ςε 
ιςχφ. 

 

ΆΡΘΡΟ 15:    

ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΤΜΒΑΗ  

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ:  

α) Παραδόκθκαν ολόκλθρεσ οι ποςότθτεσ του προβλεπόμενου εξοπλιςμοφ που προβλζπονται από το 
τιμολόγιο και τον προχπολογιςμό τθσ παροφςασ μελζτθσ.   Ζχει παρζλκει θ καταλθκτικι θμερομθνία για τθν 
περαίωςθ τθσ ςφμβαςθσ που ζχει τεκεί ςτθν διακιρυξθ.  

β) Παραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα υλικά και οι υπθρεςίεσ που παραδόκθκαν.  

γ) Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι 
εκπτϊςεισ και 

δ) Εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 
αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ.  

 

χθματάρι - Ιοφλιοσ 2023 

Θ υντάξαςα 

 

 

Δζςποινα Καραμουηά 

Αρχιτζκτων Μθχανικόσ 

 Ελζγχκθκε & Θεωρικθκε 

Ο Δ/ντθσ ΣΤ  

 

Δθμιτρθσ Γκίκασ 

Σοπογράφοσ Μθχανικόσ ΣΕ 
 


		2023-07-19T14:39:40+0300
	InDigital S.A.




